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Piotrków Trybunalski, 17.08.2010r.

SSW.XI/ZP/  225  /10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Rakowska 15. Znak sprawy: 42/ZPN/10

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że do postępowania wpłynęły następujące zapytania: 

1. Czy wyposażenie technologiczne wymienione na rysunkach np. „rzut kondygnacji poziom 1 – technologia” wchodzi w zakres zamówienia – brak w kosztorysach?

Odp. Wyposażenie technologiczne nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
2. Czy instalacje gazów technicznych: tlen; sprężone powietrze; próżnia – wchodzą w zakres zamówienia – brak w kosztorysach? 

Odp. Instalacje gazów technicznych nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 
3. Czy inwestor nie przewiduje położenia gładzi na tynkach c-w?

Odp. Zamawiający wymaga prawidłowo wykonanych tynków maszynowych c-w w kat. III. 
4. Prosimy podać nazwę wykładziny podłogowej lub parametry.

Odp. Parametry wykładziny podłogowej przedstawiono poniżej. 
5. Prosimy podać wyposażenia bram rolowanych (pomieszczenie 1.01)

Odp. Bramy rolowane sterowane na pilota, wymagane 15 pilotów. 
6. Brak wymiany okien w pomieszczeniach 1.18-1.28 i 1.37-1.50.

Odp. Stolarka okienna w w/w pomieszczeniach pozostaje bez zmian. 

7. Brak daszku i jego konstrukcji w wiatrołapie 1.02.

Odp. Zadaszenie wiatrołapu 1.02 stanowi istniejąca płyta tarasu. 
8. Brak zbrojenia ław i stóp „pomieszczenia podjazdów dla ambulansów”.

9. Odp. Przewidziano ławy i stopy fundamentowe betonowe z betonu B-25 (bez zbrojenia). 
10. Jaki poliwęglan zastosować na dach „pomieszczenia podjazdów dla ambulansów” – jaki gruby, prosimy potwierdzić biały kolor (może bezbarwny)? 


Odp. Należy zastosować poliwęglan komorowy, bezbarwny o grubości 16 mm. 
11. Prosimy o potwierdzenie ilości obrót blacharskich blacharskich „pomieszczenia podjazdów dla ambulansów” (poz. 56). 


Odp. Ilość obróbek blacharskich jak w kosztorysie nakładczym.
12. Brak wymiany drzwi aluminiowych w pomieszczeniu 1.41


Odp. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia 1.41 są drewniane – w ofercie należy uwzględnić ich wymianę na aluminiowe. Podstawa wyceny KNR 0-19 0931, obmiar 1,00x2,00=2,00m2. 
13. Brak montażu okienka podawczego ON1. 


Odp. Montaż okna ON1 ujęto w poz. 35 kosztorysu „Budowa pozostałych pomieszczeń”. 
14. Czy w związku z planowanym zwiększeniem stawki podatku VAT w 2011r. między innymi od usług budowlanych przewidujecie Państwo płacenie zwiększonego podatku VAT w 2011r. Wykonawcy, z którym umowa o roboty budowlane zawarta będzie w 2010r.?

Odp. W przypadku zwiększenia stawki VAT konieczne będzie podpisanie stosownego aneksu do umowy. 

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

lek. Arkadiusz Wardziński 

Parametry wykładziny podłogowej 
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